
Nummer: 210001504

VOOR TE LEGGEN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER

CONFORMITEITSATTEST VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER
OVEREENKOMSTIG DE SYNERGRID-CODE INZAKE DE VEILIGHEID VAN GASDISTRIBUTIE-INSTALLATIES

Installatiebedrijf

Naam: ASANIVERKO bvba B.T.W. nr: 0456.381.238

Straat: Kortestraat Nr.:  17

Plaats: 2850 Boom

Telefoon: 052/26,32,36 E-mail: info@asaniverko.be

Cerga-nummer: 03-02334-N

Installatie

EAN: 541449012700148350

Adres: Teststraat_Gas_be 53 Bus A - 8550 Zwevegem

Karakteristieken van de gasmeter

Er is een gasmeter aanwezig

• Nummer: 7FLO2121174018 Index: 0.0000

Karakteristieken van de installatie

• Bedrijfsdruk in mbar: 20

• Nieuwe installatie

Isometrisch schema van de installatie

Zie volgende pagina.
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Verklaring

1. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de nieuwe installatie volgens het isometrisch schema te hebben geplaatst conform de

betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn.

Toegepaste voorschriften: NBN/DTD B 61-002:2021, NBN D 51-003:2010+A2:2021

2. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert alleen toestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen te hebben aangesloten

op de installatie.

3. Ondergetekende bevestigt formeel en garandeert de installatie te hebben beproefd op dichtheid. De dichtheidsproef voldoet.

Aangemaakt op: 18/01/2024 15:47:35

Door: Verplancke Louis

ASANIVERKO bvba
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